
BWC

a=3.84 m²

QUARTO

a=12.93 m²

APTO PLANTÃO

a=13.46 m²

BWC

a=3.84 m²

CIRCULAÇÃO

a=9.45 m²

QUARTO

a=5.86 m²

QUARTO

a=6.50 m²

QUARTO

a=6.76 m²

QUARTO

a=6.89 m²

CIRCULAÇÃO

a=12.78 m²

QUARTO

a=7.43 m²

QUARTO

a=6.88 m²

QUARTO

a=6.89 m²

QUARTO

a=1.86 m²

QUARTO

a=1.55 m²

LABORATÓRIO

a=16.60 m²

LABORATÓRIO

a=10.00 m²

BWC

a=3.98 m²

SALA/ESPERA

a=10.17 m²

RECEPÇÃO

a=10.08 m²

SALA REUNIÕES

a=14.98 m²

CONSULTÓRIO

a=8.05 m²

SALA DE ENFERMAGEM

a=7.65 m²

SALA DE CIRURGIA

a=34.20 m²

SALA DE CIRURGIA

a=34.58 m²

EXPURGO

a=3.96 m²

POSTO

a=3.96 m²

QUARTO/RECUP.

a=12.24 m²

BWC

a=1.78 m²

VEST. FEM.

a=4.16 m²

BWC

a=1.52 m²

VEST. MASC.

a=3.80 m²

CIRCULAÇÃO

a=5.93 m²

PREPARO

a=12.78 m²

ESTERILIZAÇÃO

a=12.78 m²

MATERIAL ESTERELIZADO

a=12.78 m²

DISPONÍVEL

a=7.24 m²

DISPONÍVEL

a=5.52 m²

DISPONÍVEL

a=9.82 m²

ENFERMARIA

a=20.59 m²

BWC

a=4.30 m²

BWC

a=2.84 m²

ENFERMARIA

a=20.59 m²

BANHO

a=4.62 m²

BANHO

a=3.87 m²

SALA DISPONÍVEL

a=18.53 m²

DISPONÍVEL

a=10.54 m²

DEPÓSITO

a=2.73 m²

BWC

a=1.03 m²

BWC

a=1.04 m²

POSTO ENFERMAGEM

a=9.45 m²

QUARTO

a=7.09 m²

ENFERMARIA

a=20.59 m²

ENFERMARIA

a=17.75 m²

DEP.

a=1.59 m²

BANHO

a=3.33 m²

BANHO

a=4.97 m²

HALL/ENTRADA

a=14.20 m²

WC

a=3.08 m²

WC

a=3.19 m²

a=3.60 m²

RECEPÇÃO/FICHÁRIO

a=10.65 m²

POSTO/ENFERM.

a=10.65 m²

REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS

a=24.79 m²

CONTAS

a=9.52 m²

QUARTO

a=10.20 m²a=10.03 m²

PLANTÃO

a=9.86 m²

DESATIVADO

a=10.20 m²

EMERGÊNCIA

a=31.35 m²

CIRCULAÇÃO

a=13.68 m²

DESATIVADO

a=11.56 m²

QUARTO

a=10.20 m²

QUARTO

a=10.20 m²

BANHO

a=4.93 m²

BANHO

a=4.93 m²

TESOURARIA

a=17.04 m²

QUARTO

a=10.83 m²

QUARTO

a=10.65 m²

QUARTO

a=11.00 m²

QUARTO

a=10.65 m²

APARTAMENTO

a=11.89 m²

CONE

a=2.68 m²

BANHO

a=2.25 m²

QUARTO DE PLANTÃO

APARTAMENTO

a=14.40 m²

ENFERMARIA

a=14.40 m²

ENFERMARIA

a=14.40 m²

ENFERMARIA

a=16.80 m²

BANHO

a=3.38 m²

BANHO

a=3.37 m²

BANHO

a=3.38 m²

BANHO

a=3.49 m²

BANHO

a=2.03 m²

DEP.

a=3.72 m²

DEP.

a=3.63 m²

DEP. SORO

a=3.60 m²

DEP. SORO

a=3.60 m²

a=3.61 m²

CIRCULAÇÃO

a=39.24 m²

DESATIVADO

a=6.12 m²

BANHO

a=6.12 m²

RAIO-X

a=25.50 m²

PIA

a=4.19 m²

REVEL.

a=3.70 m²

BANHO

a=2.92 m²

CONSULTÓRIO

a=8.66 m²

CONSULTÓRIO

a=8.39 m²

RECEPÇÃO

a=17.15 m²

SALA/ESPERA

a=30.68 m²

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO

a=9.18 m²

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO

a=9.99 m²

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO

a=7.56 m²

WC

a=1.35 m²

WC

a=1.35 m²

WC

a=1.35 m²

CIRC.

a=4.05 m²

QUARTO PLANTON.

a=5.51 m²

WC

a=2.32 m²

a=4.20 m²

DEP./FARMÁCIA

a=10.92 m²

SALA/COSTURA

a=14.06 m²

WC

a=2.48 m²

DEP.

a=5.89 m²

LAVANDERIA

a=69.57 m²

GERADOR/TRANSFORMADOR

a=13.56 m²

DEPÓSITO ALIMENTOS

a=9.17 m²

DEPÓSITO ALIMENTOS

a=13.40 m²

DEPÓSITO ALIMENTOS

a=13.63 m²

WC

a=2.00 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

BWC

a=2.90 m²

ENFERMARIA

a=24.31 m²

ENFERMARIA

a=25.05 m²

ENFERMARIA

a=24.68 m²

ENFERMARIA

a=18.79 m²

ENFERMARIA

a=25.05 m²

ENFERMARIA

a=24.31 m²

EMFERMARIA

a=19.08 m²

EMFERMARIA

a=19.08 m²

APARTAMENTO

a=18.18 m²

APARTAMENTO

a=18.18 m²

CIRCULAÇÃO

a=39.20 m²

DESPENSA

a=13.60 m²

COZINHA

a=52.20 m²

COPA

a=15.90 m²

P1

J4

J4

J4

M3

M3

J20

CAIXA DA ÁGUA

ACESSO URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

ACESSO PRINCIPAL PEDESTRES

SAÍDA VEÍCULOS

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ACESSO PRINCIPAL

EIXO DA VIA

RUA JACÓ BATISTA ULIANO

R
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I
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-532

Porta Vai vem

210x210

ENTRADA VEÍCULOS

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ACESSO PRINCIPAL

VAGA 01

a=12.13 m²

VAGA 02

a=12.13 m²

VAGA 03

a=12.13 m²

VAGA 04

a=12.13 m²

VAGA 05

a=12.13 m²

VAGA 06

a=12.13 m²

VAGA 07

a=12.13 m²

VAGA 08

a=12.13 m²

VAGA 09

a=12.13 m²

VAGA 10

a=12.13 m²

VAGA 11

a=12.13 m²

VAGA 12

a=12.13 m²

VAGA 13

a=12.13 m²

VAGA 14

a=12.13 m²

VAGA 15

a=12.13 m²

VAGA 16

a=12.13 m²

VAGA 17

a=12.13 m²

VAGA 18

a=12.13 m²

VAGA 19

a=12.13 m²

VAGA 20

a=12.13 m²

VAGA 21

a=12.13 m²

VAGA 22

a=12.13 m²

VAGA 23

a=12.13 m²

VAGA 24

a=12.13 m²

VAGA 25

a=12.13 m²

VAGA 26

a=12.13 m²

VAGA 27

a=12.13 m²

VAGA 28

a=12.13 m²

VAGA 29

a=12.13 m²

VAGA 30

a=12.13 m²

VAGA 31

a=12.13 m²

VAGA 32

a=12.13 m²

VAGA 33

a=12.13 m²

VAGA 34

a=12.13 m²

VAGA 35

a=12.13 m²

VAGA 36

a=12.13 m²

VAGA 37

a=12.13 m²

VAGA 38

a=12.13 m²

VAGA 39

a=12.13 m²

VAGA 40

a=12.13 m²

VAGA 41

a=12.13 m²

VAGA 42

a=12.13 m²

VAGA 43

a=12.13 m²

VAGA 44

a=12.13 m²

VAGA 45

a=12.13 m²

VAGA 46

a=12.13 m²

VAGA 47

a=12.13 m²

VAGA 48

a=12.13 m²

VAGA 49

a=12.13 m²

VAGA 50

a=12.13 m²

VAGA 51

a=12.13 m²

VAGA 52

a=12.13 m²

VAGA 53

a=12.13 m²

VAGA 54

a=12.13 m²

VAGA 55

a=12.13 m²

VAGA 56

a=12.13 m²

VAGA 57

a=12.13 m²

VAGA 58

a=12.13 m²

VAGA 59

a=12.13 m²

VAGA 60

a=12.13 m²

VAGA 61

a=12.13 m²

VAGA 62

a=12.13 m²

VAGA 63

a=12.13 m²

VAGA 64

a=12.13 m²

SAÍDA VEÍCULOS

CDI - AMBULATÓRIO

UTI - INTERNAÇÃO

ENTRADA VEÍCULOS

CDI - AMBULATÓRIO

UTI - INTERNAÇÃO

ACESSO BLOCO

ATUAL HOSPITAL

ACESSO PRINCIPAL

 PEDESTRES

ACESSO PRINCIPAL

 PEDESTRES

ACESSO PRINCIPAL

 PEDESTRES

0.00

0.00

0.000.000.00

DISPONÍVEL

a=10.54 m²

300

13
0

13
0

1810

SALA ANTERIORMENTE

UTILIZADA  PARA

TRIAGEM

OBSTÉTRICA

CENTRO CIRÚRGICO
ÁREA DE INTERNAÇÃO

CDI

APOIO ADMNISTRATIVO

AMBULATÓRIO

ÁREA DE INTERNAÇÃO

APOIO ADMNISTRATIVO

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

ACESSO À

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

335x60x150
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5
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5
0
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x
1
5
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CONSULTÓRIO

DIFERENCIADO

a=22.49 m²

0.00

SANITÁRIO

P/ PACIENTES

a=5.13 m²

0.00

9
0
x
2
1
0

90x210

90x210

90x210

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=18.90 m²

0.00

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=19.11 m²

0.00

SALA DE EXAMES

TOMOGRAFIA

a=28.62 m²

SALA DE COMANDO

RM E TOMOGRAFIA

a=16.30 m²

SALA DE EXAMES

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

a=40.78 m²

SALA DE EXAMES

RAIO X SIMPLES

a=24.60 m²

SALA DE EXAMES

MAMOGRAFIA

a=18.57 m²

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1
2
0
x
2
1
0

1
2
0
x
2
1
0

1
2
0
x
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x
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1
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8
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x
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8
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x
2
1
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100x210

100x210

Guichê de

passagem

50x90x120

Guichê de

passagem

50x90x120

1
8
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9
0
x
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2
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1
8
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x
9
0
x
1
2
0

0.00

9
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V
i
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r
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F

i
x
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1
2
0
x
9
0
x
1
2
0

Vidro Fixo

120x90x120

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=9.17 m²

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=9.13 m²

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=9.21 m²

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=9.20 m²

0.00

0.00

0.00

0.00

90x210

90x210

90x210

90x210

DML

a=4.67m²

9
0
x
2
1
0

0.00

90x210

90x210

90x210

90x210

90x210

90x210

CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO

a=14.92 m²

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO

GINECOLOGIA

a=14.37 m²

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO

GINECOLOGIA

a=14.81 m²

0.00

0.00

0.00

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.75 m²

0.00

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.75 m²

0.00

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.75 m²

0.00

90x210

90x210

90x210

1
0
0
x
2
1
0

1
0
0
x
2
1
0

1
0
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.16 m²

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.23 m²

SANITÁRIO P/

PACIENTES

a=3.23 m²

SALA DE EXAMES

ULTRASSONOGRAFIA

a=11.29 m²

SALA DE EXAMES

ULTRASSONOGRAFIA

a=10.97 m²

SALA DE EXAMES

ULTRASSONOGRAFIA

a=11.22 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

a=3.99 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

a=3.75 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

a=3.99 m²

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

a=3.87 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

a=3.80 m²

SALA DE EXAMES

ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA

a=12.98 m²

SALA DE EXAMES

ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA

a=14.98 m²

0.00

0.00

ÁREA P/ LIMPEZA E

DESINFECÇÃO DE

ENDOSCÓPICOS

a=6.78 m²

0.00

0.00

0.00

ELEVADOR

MACA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712

1
3
0
x
2
1
0

1
3
0
x
2
1
0

ELEVADOR

MACA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712

90x210

90x210

90x210

90x210

9
0
x
2
1
0

90x210

Vidro Fixo

120x90x120

V
i
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r
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i
x
o

1
2
0
x
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90x210
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9
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x
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1
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9
0
x
2
1
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9
0
x
2
1
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9
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

SALA DE EXAMES

ERGOMETRIA

a=14.43 m²

SALA DE EXAMES

HOLTER/MAPA

a=6.56 m²

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS

E MATERIAIS

a=12.81 m²

SALA DE DIGITAÇÃO

DE LAUDOS

a=6.54 m²

DML

a=4.25 m²

SALA ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA CDI

a=6.89 m²

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALA DE

UTILIDADES

a=6.31 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

TOMOGRAFIA

RM

a=5.28 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

TOMOGRAFIA

 RM

a=5.17 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

TOMOGRAFIA

RM

a=5.28 m²

VESTIÁRIO P/

PACIENTES

 TOMOGRAFIA

RM

a=5.20 m²

POSTO DE

ENFERMAGEM

a=7.00 m²

SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA

TOMOGRAFIA - RM- ENDOSCOPIA - COLONOSCOPIA

a=67.11 m²

PORTA DE ABRIR DUPLA

VAI VEM COM VISOR

210x210

90x210 90x210

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

SANITÁRIO P/ PACIENTES E

ACOMPANHANTES

FEMININO

a=19.29 m²

SANITÁRIO P/ PACIENTES E

ACOMPANHANTES

MASCULINO

a=18.91 m²

0.00 0.00

ACESSO CDI

ACESSO

AMBULATÓRIO

PORTA DE ABRIR DUPLA

VAI VEM COM VISOR

210x210

PORTA DE ABRIR DUPLA

VAI VEM COM VISOR

210x210

ACESSO VISITANTES

PAVIMENTOS UTI E

 INTERNAÇÃO

SALA DE ESPERA PARA PACIENTES

E ACOMPANHANTES

CDI - AMBULATÓRIO

a=180.98 m²

72 Assentos

 03 PNE

ACESSO À

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

ACESSO À

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

409X300500x300

419X300
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x
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x
1
5
0

500x60x150500x60x150

SANITÁRIO P/

FUNCIONÁRIOS

FEMININO

a=9.31 m²

SANITÁRIO P/

FUNCIONÁRIOS

MASCULINO

a=9.35 m²

0.00

0.00

SALA DE COMPONENTES TÉCNICOS

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

a=17.01 m²

SALA DE COMPONENTES TÉCNICOS

TOMOGRAFIA

a=18.34 m²

CIRCULAÇÃO TÉCNICA

a=10.50 m²

ACESSO À

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

Projeção da Cobertura do Hall

PORTA DE ABRIR DUPLA

VAI VEM COM VISOR

150x210

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

ELEVADOR

DE

EMERGÊNCIA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712

130x210

ANTECÂMARA

a=8.27 m²

ESCADA

ENCLAUSURADA

a=47.28 m²

DUTO DE

SAÍDA

DE AR

a=2.81 m²

Guarda-corpo- H=1,10m
Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Parede Corta Fogo 2horas

Piso Antiderrapante e

incombustível

0.00

0.00

010203040506070809101112

242322212019181716151413

ELEVADOR

DE

EMERGÊNCIA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712

130x210

ANTECÂMARA

a=8.27 m²

ESCADA

ENCLAUSURADA

a=47.28 m²

DUTO DE

SAÍDA

DE AR

a=2.81 m²

Guarda-corpo- H=1,10m
Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Corrimão - H= 0,80 a  0,92 m

Parede Corta Fogo 2horas

Piso Antiderrapante e

incombustível

ESCADA

B= 30

H = 17,5

ESCADA

B= 30

H = 17,5

0.00

0.00

240x300

130X300 130X300

ELEVADOR

MACA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712
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ELEVADOR

MACA

a=4.33 m²

Transporte de Macas

NBR 14712

SALA DE LAUDOS E

INTERPRETAÇÃO

a=7.89 m²

210x210

90x210
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112x120x283 112x120x283

SALA ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA

AMBULATÓRIO

a=6.55 m²

Área de Registro de Pacientes

CDI - Ambulatório
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PORTA DE ABRIR DUPLA
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SALA DE REVELAÇÃO

APOIO RAIOX

 E MAMOGRAFIA

a=6.85 m²

ACESSO PACIENTES E

ACOMPANHANTES

ACESSO AO

BLOCO ANTIGO

CIRCULAÇÃO

a=88.97 m²

0.00

CIRCULAÇÃO

a=165.27 m²

0.00

CIRCULAÇÃO

a=154.61 m²

0.00

81 91

COD

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

M1

G1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

PJ1

TIPO

Janela máximo-ar

Vidro Fixo

Janela fixa

Janela fixa

Janela fixa

Janela fixa

Janela fixa

Moldura de porta

Guichê de passagem

Porta de abrir 2 folhas

Porta de abrir 2 folhas

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir dupla vai vem com visor

Porta de abrir

Porta de abrir dupla

Porta Elevador

LARGURA

500

300

180

120

112

419

500

409

100

50

240

210

120

80

80

90

120

90

120

150

210

120

150

240

130

ALTURA

60

120

90

90

120

300

300

300

210

90

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

300

210

PARAPEITO

150

90

120

120

250

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATERIAL

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Vidro com proteção radiológica

Alumínio e Vidro

Veneziana de Alumínio

Alumínio e Vidro Laminado

Madeira Laqueada

Madeira Laqueada e vidro

Veneziana de Alumínio

Aço

Veneziana de Alumínio

Divisória 

Madeira Laqueada

Madeira Laqueada

Madeira com proteção radiológica

Divisoria

Madeira Laqueada

Madeira Laqueada

Corta-Fogo

Corta-Fogo

Vidro Laminado

Aço

QTD

9

10

2

4

2

3

1

1

5

2

1

4

2

10

2

39

4

2

3

2

4

2

2

1

6

ÁREA (m²)

3.00

3.60

1.62

1.08

1.34

20.15

10.88

10.60

2.10

0.45

5.04

4.41

2.52

1.68

1.68

1.89

2.52

1.89

2.52

3.15

4.41

2.52

3.15

7.20

2.73

TABELA DE ESQUADRIAS - PAVIMENTO TÉRREO

J9 Janela fixa 130 300 - 2 5.23

Janela máximo-ar

Porta de abrir dupla vai vem com visor Madeira Laqueada

Porta de abrir dupla vai vem 

COD

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

G1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PJ1

PJ2

TIPO

Janela máximo-ar

Janela Fixa com persiana entre vidros

Janela Fixa com persiana entre vidros

Janela Fixa com persiana entre vidros

Vidro Fixo

Janela máximo-ar 

Janela fixa

Janela fixa

Janela máximo-ar

Janela fixa

Janela basculante

Janela fixa

Janela Fixa com persiana entre vidros

Guichê de passagem com vidro

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de abrir

Porta de dupla vai vem com visor

Porta de abrir

Porta de abrir 2 folhas

Porta dupla 

Porta de abrir

Porta correr automática

Porta Elevador

LARGURA

500

500

140

320

100

166

120

60

166

260

112

420

313

210

120

90

80

120

210

120

150

150

90

130

210

ALTURA

60

120

100

120

90

60

100

100

60

100

120

160

160

90

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

PARAPEITO

150

150

110

150

120

150

110

110

150

110

283

110

110

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MATERIAL

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro laminado

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro laminado

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Alumínio e Vidro

Veneziana de Alumínio

Alumínio e Vidro laminado

Alumínio e Vidro laminado

Alumínio e Vidro

Madeira Laqueada com visor

Madeira Laqueada

Divisoria

Madeira Laqueada

Madeira Laqueada

Corta-Fogo

Corta-Fogo

Madeira Laqueada

Aço

Alumínio e Vidro

QTD

6

8

4

4

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

4

32

7

3

4

2

2

1

2

6

3

ÁREA (m²)

3.00

3.00

1.40

3.84

0.90

1.00

1.20

0.60

1.00

2.60

1.34

6.72

5.00

1.89

2.52

1.89

1.68

2.52

4.41

2.52

3.15

3.15

1.68

2.73

4.41

TABELA DE ESQUADRIAS - PRIMEIRO PAVIMENTO

Divisoria

Alumínio e Vidro Laminado

Alumínio e Vidro Laminado

Alumínio e Vidro Laminado

J10 335 60 150 Alumínio e Vidro 1 0.90Janela máximo-ar
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Parede Corta Fogo 2horas

Piso Antiderrapante e

incombustível
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

CONTEÚDO:

RESPONSABILIDADE/ASSINATURAS: PRANCHA:

ESCALA:

ÁREA:

DESENHO:

DATA:

REV.

DESCRIÇÃO

DATA DESENHO VERIFICADO APROVADO

00 Emissão Inicial 06/02/2020 Julia Thaiza Julia

ARQUITETÔNICO

Bloco UTI, CDI, Ambulatório e Internação

Planta Baixa Térreo

Planta Baixa 1º Pavimento

Tabela Esquadrias Térreo

Tabela Esquadrias 1º pav

Julia Lima Michels

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A40573-6

Thaiza Brati C. Malacarne

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A38953-6

Responsável TécnicoProprietário

06/02/2020

Julia

4.254,63m²

Indicada

02/05

Arq. Urb. JÚLIA LIMA MICHELS - CAU-BR A40573-6

Arq. Urb. THAIZA BRATI COAN MALACARNE - CAU-SC A38953-6

ARCHITECTURE&DESICNJULIA&THAIZA

Av. Felipe Schmidt, 1982, Sala 02, Centro, Braço do Norte - SC 

Fone: (48) 36580116/ 996684888

Planta Baixa Térreo

01

Planta Baixa 1º pavimento

Área= 1.286,93 m²

02

Esc.:1/100

Área= 1.680,77 m²

Esc.:1/100

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

CNPJ: 86.437.845/0001-64
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Alumínio e Vidro
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Madeira Laqueada
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3.00

4.00

1.34
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2.52

2.31

1.89

2.52

3.15

1.89

1.68

2.73

TABELA DE ESQUADRIAS - SEGUNDO PAVIMENTO

Alumínio e Vidro

J6 420 160 110 Alumínio e Vidro laminado 01 6.72Janela fixa

J7 314 120 120 Alumínio e Vidro laminado 01 3.76Janela fixa
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

CONTEÚDO:

RESPONSABILIDADE/ASSINATURAS: PRANCHA:

ESCALA:

ÁREA:

DESENHO:

DATA:

REV.

DESCRIÇÃO

DATA DESENHO VERIFICADO APROVADO

00 Emissão Inicial 06/02/2020 Julia Thaiza Julia

ARQUITETÔNICO

Bloco UTI, CDI, Ambulatório e Internação

Planta Baixa 2º Pavimento

Tabela Esquadrias 2º pav

Planta de Cobertura

Detalhe calçada cidadã

Julia Lima Michels

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A40573-6

Thaiza Brati C. Malacarne

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A38953-6

Responsável TécnicoProprietário

06/02/2020

Julia

4.254,63m²

Indicada

03/05

Arq. Urb. JÚLIA LIMA MICHELS - CAU-BR A40573-6

Arq. Urb. THAIZA BRATI COAN MALACARNE - CAU-SC A38953-6

ARCHITECTURE&DESICNJULIA&THAIZA

Av. Felipe Schmidt, 1982, Sala 02, Centro, Braço do Norte - SC 

Fone: (48) 36580116/ 996684888

Planta Baixa 2º Pavimento

01

Planta Cobertura

02

Esc.:1/100

Área= 1.286,93m²

Esc.:1/100

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

CNPJ: 86.437.845/0001-64

Detalhe calçada cidadã

03

Sem escala



FACHADA DE

VIDRO LAMINADO

PLACA DE ACM

PLACA DE ACM

PLACA DE ACM

MARQUISE EM ACM

REVESTIMENTO EM ACM

REVESTIMENTO  EM ACM

MARQUISE EM ACM

REVESTIMENTO  EM ACM

REVESTIMENTO  EM ACM

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

CONTEÚDO:

RESPONSABILIDADE/ASSINATURAS: PRANCHA:

ESCALA:

ÁREA:

DESENHO:

DATA:

REV.

DESCRIÇÃO

DATA DESENHO VERIFICADO APROVADO

00 Emissão Inicial 06/02/2020 Julia Thaiza Julia

ARQUITETÔNICO

Bloco UTI, CDI, Ambulatório e Internação

Fachada Principal

Fachada Fundo

Fachada Esquerda

Fachada Direita

Julia Lima Michels

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A40573-6

Thaiza Brati C. Malacarne

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A38953-6

Responsável TécnicoProprietário

06/02/2020

Julia

4.254,63m²

Indicada

04/05

Arq. Urb. JÚLIA LIMA MICHELS - CAU-BR A40573-6

Arq. Urb. THAIZA BRATI COAN MALACARNE - CAU-SC A38953-6

ARCHITECTURE&DESICNJULIA&THAIZA

Av. Felipe Schmidt, 1982, Sala 02, Centro, Braço do Norte - SC 

Fone: (48) 36580116/ 996684888

Fachada Principal

01

Esc.:1/100

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

CNPJ: 86.437.845/0001-64

Fachada Fundos

02

Esc.:1/100

Fachada Esquerda

03

Esc.:1/100

Fachada Direita

04

Esc.:1/100
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

CONTEÚDO:

RESPONSABILIDADE/ASSINATURAS: PRANCHA:

ESCALA:

ÁREA:

DESENHO:

DATA:

REV.

DESCRIÇÃO

DATA DESENHO VERIFICADO APROVADO

00 Emissão Inicial 06/02/2020 Julia Thaiza Julia

ARQUITETÔNICO

Bloco UTI, CDI, Ambulatório e Internação

Corte AA

Corte BB

Corte CC

Corte DD

Julia Lima Michels

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A40573-6

Thaiza Brati C. Malacarne

Arquiteta e Urbanista

CAU BR A38953-6

Responsável TécnicoProprietário

06/02/2020

Julia

4.254,63m²

Indicada

05/05

Arq. Urb. JÚLIA LIMA MICHELS - CAU-BR A40573-6

Arq. Urb. THAIZA BRATI COAN MALACARNE - CAU-SC A38953-6

ARCHITECTURE&DESICNJULIA&THAIZA

Av. Felipe Schmidt, 1982, Sala 02, Centro, Braço do Norte - SC 

Fone: (48) 36580116/ 996684888

Corte AA

01

Esc.:1/100

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA

CNPJ: 86.437.845/0001-64

Corte BB

02

Esc.:1/100

Corte CC

03

Esc.:1/100

Corte DD

04

Esc.:1/100
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